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Date :  Emploi :  :  
Membre de l’équipe d’observation : Signature :  

Membre de l’équipe d’observation : Signature : 

Membre de l’équipe d’observation : Signature :  

 Emplacement des travaux :  Oui Non  S. O. 

1. Les travaux réalisés sous tension sur un système électrique ne sont effectués que 
lorsqu’il n’y a pas d’autre solution raisonnable. 

   

2. Les électriciens sont correctement formés et qualifiés.    

3. L’EPI de sécurité électrique approprié est choisi et porté en fonction des tâches 
effectuées (p. ex. vêtements résistant aux flammes pour se prémunir contre les risques 
associés aux arcs électriques, gants résistants à la tension testés et certifiés par un 
laboratoire d’essais électriques qualifié tous les six mois). 

   

4. Tous les outils sont protégés par un isolant.    

5. Un permis de travaux électriques sous tension est dûment rempli chaque fois que des 
travaux sous tension sont effectués.   

   

6. Les zones de travail sont barricadées de manière sûre pour empêcher tout accès non 
autorisé. 

   

7. Un permis ou une zone commune de sécurité est établi et communiqué avant 
l’exécution des travaux électriques. 

   

8. Les électriciens et le personnel de secours potentiel sont formés aux premiers secours, à 
la réanimation cardiopulmonaire et au DEA. 

   

 REMARQUE : Consulter le service de Santé globale et sécurité (spécialiste de la sécurité) ou d’autres 

PME si nécessaire pour vérifier ces critères. 

   

Commentaires :  

 


